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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”. En uso de sus atribuciones
legales y delegatarias y

CONSIDERANDO S .

Antecedentes: o

1. Que mediante radicado CE-12512-2026 del 10 de julio de 2026, la sociedad KAZURI S.A.S, con Nit
901.340.068-7, representada legalmente por el sefior CARLOS DICKEN. ALBERTO GARCIA IRAGORR],
identificado con cédula de ciudadania numero 8.682.996, a través de su autorizadg el'sefior DARWIN FARLEY
ZULUAGA SERNA, identificado con cédula de ciudadania numero 70.698:427, presenté ante la Corporacion
solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso domestrco y recreativo (piscina) en
beneficio del predio con folio de matricula inmobiliaria nimero 020 83314 ublcado en la vereda Capiro del
municipio de Rionegro, Antioquia. S, e

de Rlonegro y en la Regional Valles de San Nicolas de Ia Corpora0|on entre los dlas 24 de julio y 12 de agosto
de 2026. : ,

3. Que no se presento oposicién en el momento de practlcarse la visita técnica o durante la diligencia.

4. Que la Corporacion a través de su grupo, tecnlco reallzo la visita técnica al lugar de interés el dia 12 de
agosto del afio en curso, de la cual se genero el Informe Técnico 1T-05188-2026 del 28 de agosto de 2026,
dentro del cual se observé y concluyo lo 3|gwente

... 3. OBSERVACIONES

3.1En atencion a la solicitud se realifé’ '\;iéifé‘él dia 12 de agosto de 2026 al predio de interés ubicado en zona
rural del municipio de R/onegro

La visita fue orientada por-e/ senor D/ego Jaramillo, delegado del consultor ambiental, asi como Laura Arce y
Maria Alejandra Echevem representantes de Cornare.

El objetivo de la visita fue venf/car las actividades existentes en el predio, realizar el recorrido hasta el sitio de
captacion, realizar- aforo volumetr/co a la fuente de abastecimiento y tomar registro fotogréfico y datos de
ubicacion geograflca

Durante la VISIta no se presento oposicion al tramite.

3.2Para accederoa‘l_fpred/o se toma la via que del municipio de Rionegro conduce hacia La Ceja, luego de
pasar por la sectional de la U de A se toma la via hacia Pontezuela, se avanza por 5 kilémetros hasta encontrar
“La Ronda Ecuestre”, antes de la Capilla. Se ingresa por la via veredal bordeando Ronda Ecuestre, al final se
continua por la izquierda y se avanzan 1.2 kilometros hasta llegar a la portada de la finca “Kazuri”.

De acuerdo con el Sistema de Informacién Geogréfica de la Corporacion, el predio identificado con Folio de
Matricula Inmobiliaria No. 020-83314 y Cédula Catastral No. 6152002000000200667, tiene un érea de 0.96
hectareas y pertenece a la vereda Capiro del municipio de Rionegro.
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3.3En el predio conocido como “Kazuri” se tienen dos viviendas adosadas, la principal y la de mayordomo. La
vivienda es de tipo recreativa o vacacional. Ademas, se cuenta con prados, jardines y una piscina.

El predio cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la filtracion y cloracion del agua, y
con Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (STARD) de tipo pozo séptico prefabricado,
con descarga a suelo. Ademas, se tiene implementado un tanque de almacenamiento de 3000 L.

De manera previa a la solicitud de concesion de aguas, el usuario presenté una solicitud para registro RURH,
sin embargo, luego de la evaluacion técnica la Corporacion indico mediante radicado CS-07673-2026 del 27
de mayo de 2026, debia tramitarse la concesion de aguas superficiales. R

Vivienda pncpa

BRMI El Capiro
STERIES 2nd flic ©F

Clasificacion Area (ha)  Porcentaje (%
Areas de restauracion ecoldgica - POMCA 0.0 0.03
B Areas Agrosilvopastoriles - POMCA 0.96 99.97

Zonificacion ambiental del predio segin POMCA.
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Segtin establece la Resolucion No. 112-4795-2018 del 8 de noviembre del 2018 “Por medio de la cual se
establece el régimen de usos al interior de la zonificacion ambiental del Plan de ordenacion y Manejo de la
Cuenca Hidrogréfica del Rio Negro en la jurisdiccion de CORNARE”, modificada a través de la Resolucion RE-
04227-2022 del 1 de noviembre de 2022, en las areas de restauracion ecoldgica deberan garantizarse
coberturas boscosas de por lo menos el 70% del area de la cobertura en el predio, las actividades alli
permitidas incluyen el manejo forestal integral y la produccion forestal sostenible, la investigacion cientifica y
generacion de informacion sobre manejo forestal, la diversidad biologica y los servicios ecosistémicos, el
establecimiento de plantaciones forestales comerciales en areas que por sus condiciones permitan el
desarrollo de estas actividades, la reconversion de produccion agropecuaria a esquemas de produccion
sostenible, la implementacion de procesos de restauracion, entre otros. e ;

En el 30% restante, y en las areas de uso mdltiple (agrosilvopastoriles) se podrén" desarrollar diversas
actividades definidas con base en la capacidad de uso del suelo, y que estén acordes con lo establecido en el
Plan de Ordenamiento Territorial Vigente y los Acuerdos Corporativos.

,,,,,,

En este sentido, las actividades desarrolladas no entran en conflicto con fa zon flcacron ambiental y se podrén
continuar realizando siempre y cuando cumplan con criterios de sosten/bllldad amb/ental y estén acorde con
las actividades permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. ", &

3.5 El usuario solicitd la concesion de aguas con el lleno de los. requ:sn‘os Iegales presentando el Formulario
Unico Nacional diligenciado para uso doméstico de 4 personas permanentes Yy 4 personas transitorias, y para
uso recreativo de una piscina.

Agua -PUEAA, en el formato F-TA-84 (simplificado) tal- como lo estlpu/a el Decreto 1076 de 2015, “Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarroflo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se dictan otras dlspasrc;ones relacionando en él la determinacion de
consumos est/mados los mddulos de consumo y déterm:néc:on de Ias perd/das aSI como el cronograma de

de las actividades proyectadas.

Dado que no se cuenta con conexion al acueducto veredal esta fuente corresponde a la unica fuente de
abastecimiento. -

3.6 La fuente se conoce como La Ilusmn 0 La Montana segun informacion contenida en otros expedientes de
concesion de aguas. e

usuarios:

Aguas arriba del punto‘aé :giéb't'aéibﬂ solicitado:

Usuario .~ Expediente | Resolucion Caudal Nombre de la | Estado
T S otorgado (para | fuente

" ¥ esta fuente)

German de’ Jesus El Nacimiento | Vencida*

Cardona Valenc:a 056150220169 131-0699-2014 | 0,010
Juan . Gonzalo | o56150903424 | 131-0168-2016 | 0,013 TGRS
Jaramillo Restrepo Montafia

*Para estos usuarios se realizaran oficios de legalizacion.
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En el mismo sitio de captacion:

Usuario Expediente Resolucién Caudal Nombre de la | Estado

otorgado fuente

(para esta

fuente)
Mauricio Mesa Londorio | 056150215549 | 131-0145 19514 Fuente Sin | pe g

2013 Nombre de
OGS 112-4332- sjecutoria
S.C.A. (Mauricio Mesa | 056150217372 . 0,083 La-llusiol jocK .
. 2013 NIRRT y archivo

Londorio) e
Sociedad I .
CASTILLEJOS SA S 056150247311 | - 0,012 La Ilusion En tramite
Sociedad  KAZURI | 056150247310 | - 0006 | “Lallusion |
S.AS [eer tramite
oociedad  ODRACIR | oss150247318 | - 0015 |-~La lusion | EN framite
S. & A. LONDONO Y , # En tramite
CIASAS 056150247348 | - 0, 013 ] La llusién
oociedad. BOTEMESA | 056150247417 | - 0,013 | Lalusion | E" M

*El predio de interés, junto con el de otros interesados hacian parte de.t

in'proyecto de Parcelacién denominado

La llusion, sin embargo, dicha propiedad horizontal no se-constituyd; por tanto, de manera independiente se

.........

Aguas abajo del sitio de captacion:

.Caudal

Usuario Expediente | Resolucion ... Nombre de la | Estado
T ... | otorgado (para | fuente
...... L esta fuente)
Corporacién De s i i
Usuarios Del 20026589 { 131 -0792-2020 | 0,50 Fuente 3 Vigente
Acueducto El Capiro

A continuacion, se presenta una salida"calftog[éﬁca de la localizacion de estas captaciones respecto a la fuente:

131-0%92-20 1 d
* ? i

w O
131-9145-13
L | * d s A

a
- o

-,

»” e
131-0168-16
e

131-0699-14

Captaciones
A Sitios comunes

— Fuentes hidricas 100mil

— Fuentes hidricas 10mil

Localizacién de las captaciones de la fuente.
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Durante la visita técnica fue posible realizar un aforo volumétrico de la fuente “La llusién” aguas arriba del sitio
de captacion conjunto. El resultado obtenido fue 0,709 I/s, también, se cuenta con un aforo realizado el 13 de
mayo de 2026 en el marco de la atencion a RURH, el cual arrojé un resultado de 0,800 I/s, lo que permite
evidenciar el comportamiento de la fuente ante la época de menos lluvias.

Adicionalmente, se realizé aforo volumétrico aguas abajo de la captacion, dando por resultado un caudal de
0,329 I/s, la diferencia entre los dos sitios de aforo es de 0,38 I/s, que seria el caudal que se estaria derivando.

Sltlo de aforo aguas arriba Captac;ié O . Sitio de aforo aguas abajo
Ademas, se realizé la verificacion de caudales en el modulo de ‘caudales de reparto del geoportal de Cornare,
con el fin de contrastar el resultado obtenido en: el aforo volumétrico. Para esto se empled el mapa de
evapotranspiracion del método Cenicafé, apllcando las vatiables Distancia Aguas Abajo (m) de 90 m y Radio
de Reubicacion (m) de 60 m. El &rea de la microcugnca hidrografica es de 10,4 hectareas, el caudal minimo
estimado es de 2,54 I/s, el caudal ecolog/co es de 0 63 s’y el caudal minimo para reparto es de 1,19 I/s.

Martes, 25 de Agosto de 2026

......

Se presentan d/ferenCIas de 0,481 I/s entre el caudal aforado y el caudal minimo para reparto determinado por
el geoportal en Qste sentido, se emplearan Ios datos del caudal aforado durante la visita con el f/n de evitar
2004 “Por la cual se adopta la metodologia para el calculo del indice de escasez para aguas superficiales a
que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones” el caudal ecoldgico que debera
conservarse es del 25%.”

Es importante mencionar que la Corporacion adopto el Plan de Contingencia Regional durante el Fenémeno
del Nifio, Temporada de Menos Lluvias y Desabastecimiento Hidrico a través de la Resolucion RE-01815-
2026 del 1 de junio de 2026, en esta dispuso, frente al desabastecimiento del recurso hidrico que se podria
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restringir la utilizacion del recurso hidrico en actividades no esenciales, no obstante, teniendo en cuenta la
oferta y disponibilidad del recurso de la fuente, se considera técnicamente factible conceptuar sobre el
abastecimiento solicitado para uso doméstico. No obstante, el uso recreativo no podra ser evaluado y otorgado
en la actualidad debido a la suspension establecida en el articulo sexto de la resolucidn, que contempla
suspender la evaluacion y otorgamiento de tramites nuevos asociados, entre otras, a actividades recreativas.

3.7 Datos especificos para el andlisis de la concesion:

a) Fuentes de Abastecimiento:

- CA UDAL ~~~~~~ 3 CAUDAL
NOMBRE DE LA FUENTE FECHA AFORO | METODO AFORO A FO RA DQ (L/s) DISPONIBLE (L/s)
La llusion 12/8/2026 Volumétrico 0,709 *- 0,532

Descripcion breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los dltimos- ocho d;as indicando clima, fecha de
ultima lluvia, intensidad de ésta, etc.:

El aforo se realiz6 en el punto de coordenadas geogréficas 6°4’9,979” N y - 75"24’22 554” W, aguas arriba del sitio de
captacion conjunta. El estado de tiempo fue época sin lluvias en los ult/mos 15 d/as

‘ Fuente en: represaiento de &aptacion
Descripcion breve del estado de la protecclon de Ia fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, procesos
erosivos):

La fuente presenta cobertura vegetal derisa en.ambos lados del cauce en Optimo estado de conservacion.

b) Caudal de reparto:

’ CAUDAL CAUDAL

NOMBRE DE LA ﬁl{ENTE DESCRIPCION DE LOS CAUDALES MINIMO (L/s) MEDIO (Ls)
1 Caudal total 2,54 5,38
% i | Caudal ecoldgico 0,63 1,35
La llusion .+ "~.." "< | Caudal méximo de reparto 1,9 4,04
Caudales otorgados 0,72 0,72
Caudal disponible para reparto 1,19 3,32
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¢) Obras para el aprovechamiento del agua:

Componentes Red Sistema de
Sistema de Aduccié | Desarenador: S/ PTAP: Distribucion: almacenamiento: S/
Abastecimient | n: Sl Estado: BUENO S/ S/ " | Estado: BUENO
D o |© ] Control de Flujo: SI
Q £ TIPO CAPTACION
Sw < Otra: | Represamiento
S IS |Area captacion (Ha): 10,4 | Macromedicion | Sl | NO__ X
& ﬁ E Estado Captacion: Bueno: | Regular: __X___ -~ Malo: _
g % § Continuidad del Servicio | Si_X_ |No____ | Tiene Servidumbre " ‘:.Si'LX_ No____

El sistema de abastecimiento esté conformado por una captacion conjunta 8 traves de un represam/ento en

concreto sobre la fuente, de este salen dos mangueras a dos tanques plast1cos ublcados a 100 metros
aproximadamente, alli se localiza una planta de potabilizacion (PTAP) cor’r';ll’hjpara los 5 usuarios, de alli sale

a través de tuberia para cada uno de los predios. T

Al predio de interés el agua llega a un tanque de almacenamiento en fibra de wdr/o subterraneo, de alli pasa

a la unidad de filtracion interna y a la red de abastecimiento de las wwendas y Ta piscina.

De acuerdo con lo manifestado durante la visita, a la piscina no: se e reahza recamblo de agua, sino que se da
tratamiento mediante cloracion y limpieza periodica. :

N 6“4 1147

STAR0)
A

Localizacion e infraestructura de abastecimiento
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d) Calculo del caudal requerido:

El caudal requerido sera calculado con base en la dotacion establecida en las Resoluciones RE-03991-2023
del 18 de septiembre de 2023 modificada por la RE-00802-2024 del 11 de marzo de 2024.

# # PERSONAS | # PERSONAS | CAUDAL | APROVECHAMIENTO

e DGO VIVIENDAS | Transitorias | Permanentes | (L/s.)  DIAS/MES AU
DOMESTICO | 4 L-peridia 2 4 4 0,006 """»ff'il?f‘,sz)'" La llusion
90 L-per/dia |  ~ | T ;

TOTAL CAUDAL REQUERIDO PARA ESTE USO (L/s) Sere s 0,008

* Modulo de consumo segtin resolucion vigente de Cornare.

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: Si

4. CONCLUSIONES

4.1En el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No 020 8331 4 denominado “Kazuri”, ubicado
en la vereda Capiro del municipio de Rionegro, se rea/lzan actlwdades domésticas asociadas a vivienda
campestre. A

..........

4.2 El predio presenta restricciones ambientales por encontrarse en /as areas de restauracion ecolégica y uso
mdltiple definidas por el Plan de Ordenacion y Manejo de l4-Cuenca Hidrografica POMCA del Rio Negro,

aprobado en Cornare mediante la Resolucion No. 112- 7296 201 7 del 21 de diciembre de 2017, modificada por
la Resolucion RE-04227-2022 del 1 de nowembre de 2022

4.3Las actividades desarrolladas no corresponden a act/wdades contrarias a los usos establecidos en el
POMCA del Rio Negro, siempre y cuando oumplan con criterios de sostenibilidad ambiental y estén acorde
con las actividades permitidas por el Plan de Ordenam/ento Territorial.

4.4 a fuente La llusién cuenta con un caudai disponlble de 0,532 L/s, el cual es suficiente para abastecer las
necesidades del predio, sin agotar elrecurso, sin afectar la disponibilidad para otros usuarios que se abastecen
de manera legal y garantizando un refmanente ecoldgico en la fuente.

procurando su preservaCI;on y restauraCIon

4.5De acuerdo con lo "lnfo'rmédo -y verificado, los interesados comparten la captacion y PTAP con otros 4
usuarios de la fuente.que-se ‘encuentran en proceso de legalizacion de la concesion de aguas. Si bien se tiene
un sistema de captacion;- derivacion y distribucién, no se cuenta con obra de control de caudal, por lo que se
sugiere que sea. /mplementada de manera conjunta, en su defecto, debera implementarse de manera
individual. .

4.6 Se cons:dera factlble aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua (PUEAA) para el periodo
2026-2036; dado. que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto No. 1 090 del 28 de junio del 2018
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan
otras disposiciones”. EI PUEAA fue evaluado mediante el formato F-TA-87, de evaluacion de Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para el formato F-TA-84 (PUEAA Simplificado).

4.7 La Corporacion adopté el Plan de Contingencia Regional durante el Fendmeno del Nifio, Temporada de
Menos Lluvias y Desabastecimiento Hidrico a través de la Resolucion RE-01815-2026 del 1 de junio de 2026,
por tanto, en el marco de la declaratoria no podré ser otorgado el caudal de uso recreativo asociado a la
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piscina, y, se debera dar cumplimiento a las recomendaciones dispuestas frente al desabastecimiento del
recurso hidrico.

4.8 Se considera técnicamente viable otorgar el permiso ambiental de concesién de aguas superficiales la
Sociedad KAZURI S.A.S., con NIT 901340068-7, representada legalmente por el sefior Carlos Dicken Alberto
Garcia, identificado con C.C. No. 8.682.996, para uso doméstico en beneficio del predio identificado con Folio
de Matricula Inmobiliaria No. 020-83314 denominado “Kazuri”, ubicado en la vereda Capiro del municipio de
Rionegro, a derivarse de la fuente La llusion.

4.9 Cornare solo otorgala concesién de aguas superficiales con respecto al caudal disponible que se encuentra

responsabllldad del interesado.
4.10 La parte interesada debera informar a la Corporacion los cambios en la tltulér)aad del predlo ademas de
reportar las novedades en los usos (Individuos y/o Unidades Maximas), cuando se presenten

CONSIDERACIONES JURIDICAS - ... bt g

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que “Es abllgaCIon del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion”: X

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: “Todas las personas tlenen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizara la participacién de la comunidad en fas deCISIOI'IeS que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiefite,conservar las éreas de especial importancia

..........

ecolégica y fomentar la educacion para el logro de estos flnes -
Que el articulo 80 ibidem, establece que: “El Estado: planlflcara ¢l manejo y aprovechamiento de Ios recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosten/b/e su conservac:on restauracion o sustitucion ..

renovables, lo cual comprendera el ven‘/m/ento em/smn 0 /ncorporaCIon de sustancias o residuos liquidos,
soI/dos y gaseosos, a las aguas a cualqurera de sus formas, al aire o a los suelos asi como los vertimientos o
renovables o impedir u obstaculizar SU empledb'ara otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de
las respectivas licencias ambientales, perm/sos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;”

o privada, requiere concesior para obtener el derecho al aprovechamlento de las aguas.

Que el articulo 88 del I_J,ec,r,etth Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las aguas en
virtud de una concesién"w e

caudal y que Ias obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hub|ere autonzado

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes articulos establece las condiciones de las Obras
Hidraulicas.

“Articulo 120 determind lo siguiente: “El usuario a quien se haya otorgado una concesion de aguas y el
duefio de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los planos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no
podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado”.
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Articulo 121 ibidem, sefiala que, Las obras de captacion de aguas publicas o privadas deberan estar
provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada
y consumida, en cualquier momento.

Articulo 122 ibidem indica que, Los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones optimas las
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningdin motivo podran alterar tales
obras con elementos que varien la modalidad de distribucion fijada en la concesién.”

Que la Ley 373 de 1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual,
en su articulo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, coma.{...) el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestacmn de los servicios

de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produccion hidroeléctrica y demas usuarlos del recurso hidrico".

Que de igual forma, se establece en el articulo segundo de la citada norma que ( ) EI programa de uso

campafias educativas a la comunidad, la utlllzaCIon de aguas superf/crales I/uwas y subterraneas los
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Régionales y demas autoridades
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueduato Ba ‘alcantarillado, las que manejen
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demas qrguarlos del recurso,. que se consideren
convenientes para el cumplimiento del programa. , "

( )" ‘‘‘‘‘

la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para ol Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las
Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesion de aguas y a las entidades territoriales
responsables de implementar proyectos o Iineam'rjeritds«di"rigjdos al uso eficiente y ahorro del agua; que la
anterlor norma fue desarrollada por Ia Resolumon '1257 dél 2018 establemendo lineamientos del contenido

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece “Tasas por Utilizacion de Aguas. La utilizacion de aguas
por personas naturales o juridicas, publlcas 0 privadas, dara lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio
del Medio Ambiente, que se destinaran-.equitativamente a programas de inversion en: conservacion,
restauracion y manejo Integral de las cuéncas hidrogréficas de donde proviene el agua...”

Que segun eI Articulo 31 Numeral 2”d'éulve.i'i_ey 99 de 1993, corresponde a Ias Corporaciones Auténomas
normas de caracter superlor y cd.rif'c')‘r'me a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente. .

Que por medio de la Resolumon RE 01815-2026 del 01 de junio de 2026, Cornare “ADOPTA EL PLAN DE
CONTINGENCIA REGIONAL DURANTE EL FENOMENO DEL NINO, TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS

“ARTICULO SEXTO SUSPENSION TRAMITES AMBIENTALES. Durante la contingencia por el
fenémeno dei nifio, temporada de menos lluvias y emergencia nacional o regional, se suspendera la
recepcion; evaluac:on y otorgamiento de Tramites Nuevos para las siguientes actividades:

1. Solicitudes de concesiones de aguas superficiales para usos ornamentales, recreativos, industriales
y comerciales. (Actividades de hospedaje y alojamiento, industria, comercio y servicios asociado a
malles y centros comerciales, estaderos, actividades de recreacion y turismo y criaderos de mascotas)
2. Solicitudes de concesiones de aguas subterraneas para los mismos usos del inciso anterior.

3. Solicitudes de permisos para produccion de carbon vegetal.
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...PARAGRAFO 6°. Lo dispuesto en el presente articulo aplica para las solicitudes que sean
radicadas a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion y no aplicara para los tramites
que cuentan auto de inicio anterior a la expedicion del presente acto administrativo...”

En virtud de lo anterior y, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico IT-05188-2026 del 28 de agosto de
2026, se entrara a definir lo relativo a la solicitud de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y EL
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA-PUEAA, lo que se dispondra en el resuelve
del presente acto administrativo.

De igual manera, teniendo en cuenta que mediante el articulo sexto de la Resolucion-RE=01815-2026 del 01
de junio de 2026, se suspendié el otorgamiento de concesiones para uso recreativo’ para framites nuevos que
fueran radicados con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada.Resolucion y, dado que la
solicitud fue radicada el dia 10 de julio de 2026, se hace necesario suspender. eI uso. recreatlvo hasta tanto no
se levante la suspension, mediante acto administrativo debidamente motivado, ‘

de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacmn y propor0|onal|dad teniendo
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenlble y sustentable.

con Nit 901.340.068- 7 representada legalmente pot el ,senor CARLOS DICKEN ALBERTO GARCIA
IRAGORRI, identificado con cédula de ciudadania ndmero 8.682.996, o quien haga sus veces al momento, a
través de su autorizado el sefior DARWIN FARLEY ZULUAGA SERNA, identificado con cédula de ciudadania
numero 70. 698 427 para uso Domestlco a derlvarse de a fuente “La ||USIOn en benef|0|o del predlo con

[, Coordenadas del predio
Nombrg fjel Kazuri FM| ‘:,'.",(_)20;"83314 LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z
predio: TN
VVVVV -15| 24 | 34176 | 6 | 4 [10,015| 2210
Pun_tp de,,c,:_aptauon N°: 1
Coordenadas de la Fuente
AU """:,‘Lé"'.llusién LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z
Fuente: ‘
,,,,,, 75|24 | 22,645 | 6 | 4 10,207 | 2253
TR Usos Caudal (Ls.)
T ot [ Doméstico 0,006
o ¥ CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,006

Paragrafo. La vigencia de la presente concesion de aguas, sera de diez (10) afios contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, la cual podra prorrogarse con previa solicitud escrita formulada por
la parte interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del ultimo afio antes de su vencimiento. De no
presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesion quedaré sin vigencia.
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ARTICULO SEGUNDO. SUSPENDER LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad KAZURI
S.A.S, con Nit 901.340.068-7, representada legalmente por el sefior CARLOS DICKEN ALBERTO GARCIA
IRAGORRI, identificado con cédula de ciudadania nimero 8.682.996, o quien haga sus veces al momento, a
través de su autorizado el sefior DARWIN FARLEY ZULUAGA SERNA, identificado con cédula de ciudadania
numero 70.698.427, para uso Recreativo (piscina), en beneficio del predio con folio de matricula inmobiliaria
numero 020-83314, ubicado en la vereda Capiro del municipio de Rionegro, Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, bajo las siguientes caracteristicas:

Coordenadas de la Fuente
Nombre La llusion LONGITUD (W) - X LA%}GD(N) Y Z
Fuente: Y
15| 24 | 22,645 ~j6ﬁf,j"'4,,:",,_1;0,207 2253
Usos ”»".fj"._;.:'1_.~:Caudal (Lfs.)
2 Recreativo 0007

Paragrafo. La inclusion del uso recreativo se podra realizar a solicitud. del usuario una vez finalice el periodo
de Fendmeno del Nifio, Temporada de Menos Lluvias y DesabasteC|m|ento Hidrico y, se levante la suspension
de la misma, o se podra solicitar via control y seguimiento de Ia Corporamon bajo la misma premisa.
ARTICULO TERCERO. La Concesion de aguas que se OTORGA 'rﬁédlante la presente Resolucién, conlleva
la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprqvechamlento por lo que se REQUIERE a la sociedad
KAZURI S.A.S, representada legalmente por el sefior.CARLOS DICKEN ALBERTO GARCIA IRAGORRI, o
quien haga sus veces al momento, a través de su autorizado el sefior DARWIN FARLEY ZULUAGA SERNA,
para que, en el término de tres (03) meses, contados a partlr de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de cumplimiento a la siguiente obligacion: :

obra de control de pequefios caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo
electronico para la respectiva verlf{camon y-aprobacion en campo. En su defecto, debera construir una
obra que qarantlce Ia derlva0|on del caudal otorgado e mformar por escrito o correo electronico para la

caudales que se otorguen para Io cual deberan allegar la S|gU|ente |nformaC|on

Un oficio de voluntad flrmado por todos los usuarios, el cual incluya:
- Nombre del usuario, -
- NUimero de |dent1flcac|on
- Radicado del. permiso O'registro.
- Caudal otorgado 0 reglstrado

Se entenderé que Ios usuarios que no estén dentro del oficio de voluntad que se menciona, NO hacen parte
de la obra conjunta de captacion y control de caudal, y deberan implementar la obra de manera individual.
Una vez allegado este oficio, Cornare enviaré los Disefios (planos y memorias de calculo) de la obra de
captacion y control de caudal, siempre y cuando la sumatoria de caudales sea inferior a 1.0 L/s.

El oficio deberéa presentarse en el término de dos (02) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
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Paragrafo segundo: Es importante anotar que NO ES OBLIGATORIO la construccion del sistema de abasto
conjunto, sin embargo, esta seria una buena medida para optimizar el recurso hidrico y evitar conflictos por el
uso del agua.

Paragrafo tercero. En caso de no presentarse el oficio para la obra de abastecimiento conjunta, debera
presentar la obra de manera individual, para lo cual se anexa los disefios.

ARTICULO CUARTO. APROBAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA,
presentado por la sociedad KAZURI S.A.S, representada legalmente por eI sefior CARLOS DICKEN

DARWIN FARLEY ZULUAGA SERNA para el periodo 2026-2036, con base en haberentregado la siguiente

informacion:

CONSUMOS (I/s): 0,011 I/s

PERDIDAS TOTALES (%):20% ..~
ACTIVIDADES: ST
CANTIDAD INVERSION
ACTIVIDADES PROPUESTAS | TOTAL PARA | TOTAL PARA EL INDICADOR
EL PERIODO PERIODO
# ?I\IIESMFQEEIS gi@ggﬁg; A 1 $2.500.000 ‘ (Nf\de macromedldores instalados o repuestos / N.° de
(Unidad) e % o macromedidores programados) x 100
i II:[)\]ES!\FA Afig I\gERDéggEEEA 1 52 40000 (N° de micromedidores instalados o repuestos / N.° de
(Unidad) e micromedidores programados) x 100
TIEMCPI\II_ OEEAOE&-@C!)%NBQEO 4 '“$8 000 000 (N.° de tecnologias de bajo consumo implementadas / N.°
. de tecnologias programadas) x 100
CONSUMO (Unidad)

ADEI\(/I)ILEJ‘:-\OCIIQQII\\JA IEI)ES g%g&% DE 5 $5 000.000 (N.° de obras de captacién mejoradas y/o adecuadas / N.°
CAPTACION (Unidad) N de obras programadas) x 100
ATI\EZECSIQ?\I-II-\EI\/I“@:T%EA 2 ¢ o S- (N.° de sistemas de almacenamiento implementados / N.°
IMPLEMENTAR (Unidad) de sistemas programados) x 100

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS- : 5’0'" 5. (Volumen de aguas lluvias aprovechado / Volumen de
APROVECHADA (M3) VVVVVV (34, aguas lluvias programado) x 100

Paragrafo prlmero lNFORMAR a la parte interesada que no se requiere la presentacién de informes de
avance de | ejecucion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), por tratarse de un PUEAA
S|mpI|f|cado No obstante la Corporacidn, en las visitas de control y seguimiento, realizara la verificaciéon de
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ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la sociedad KAZURI S.A.S, representada legalmente por el sefior
CARLOS DICKEN ALBERTO GARCIA IRAGORRI, o quien haga sus veces al momento, a través de su
autorizado el sefior DARWIN FARLEY ZULUAGA SERNA, para que cumpla con lo siguiente:

1. Conservar las areas de proteccion hidrica o cooperar para su reforestacion con especies nativas de la
region.

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, debera acatar las disposiciones de
los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.

Ias obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberan conducw por tuberia a
la misma fuente para prevenir la socavacion y erosion del suelo. : e

responsabllldad del interesado.

5. Debera reportara la Corporamon los camblos en la titularidad del predlo ademas de reportar las novedades

.........

ARTICULO SEXTO. INFORMAR a la sociedad KAZURI SAS representada legalmente por el sefior
CARLOS DICKEN ALBERTO GARCIA IRAGORRY, 6. qwen haga sus veces al momento, a través de su
autorizado el sefior DARWIN FARLEY ZULUAGA,SERNA -que CORNARE adopto el Plan de Contingencia
Regional durante el Fenémeno del Nifio, Tempor"adé de Ménos Lluvias y Desabaste0|m|ento H|dr|co a traves

a la reduccion de los consumos Y de Ias perd/das en la operacion del sistema, asi como fortalecer las
actividades de educacion amblenta/ a fin de que surtan el efecto esperado entre los suscriptores o
usuanos del recurso hidrico. et

- Evaluar la capacidad. de Ios s;stemas de almacenamiento para determinar la necesidad de su ampliacion
0 la implementacion de nuevos tanques o reservorios que garanticen suficiencia en el abastecimiento.

- El control c:udadano ‘debera denunciar los malos hébitos en el uso del recurso hidrico.

- Si durante la temporada se presenta lluvias, recolectar y almacenar las aguas lluvias que caen en el
techo de la wwenda 0 cub/en‘as Emplear estas aguas en la lavadora, la limpieza de la casa, tanque del

o

- Revisar permanentemente y reparar cualquier dafio o fuga de agua en la vivienda u oficina.

- No dejar ninguna llave goteando, por mas pequefio que sea el escape.

- Usarla flavadora tinicamente con carga completa o ajuste el nivel de agua cuando lave menos.

- Reutilizar &l agua de la lavadora en la limpieza de pisos, unidades sanitarias y en el riego de prados y
jardines. Regar sélo las plantas que lo necesitan temprano en la mafiana o en la noche, para evitar su
rapida evaporacion. Realizarlo con balde, no con manguera.

- Consumir el agua estrictamente necesaria para las actividades domésticas mas urgentes: alimentacion,
aseo personal, aseo de vivienda y de ropas. En esta época no la use en lavado de vehiculos ni de
espacios publicos.

- Tomar duchas cortas y propender la utilizacion de duchas economizadoras o aparatos ahorradores.
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- En la cocina usar el lavaplatos con el vertedero lleno. Remojar y enjabonar los platos dejando la llave
cerrada. Abrirla sélo al final y recoger toda el agua del enjuague para usarla en otras actividades. Si usas
maquina lavaplatos encenderla cuando esté llena.

- Descargar el sanitario solo cuando sea necesario. Poner en el tanque del sanitario una botella de
plastico de 1 a 2 L. de capacidad, llenar hasta la mitad con arena para que no flote y mezclar con agua.
Taparla y colocarla, sin que interfiera con el mecanismo operativo.

- Cerrar la llave cuando se afeite o cepille los dientes. Preferiblemente usar un vaso con agua, asi ahorras
mas de 600 litros de agua al mes.

de conform|dad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. Dicha visita estara su}eta al cobro conforme a Io
indicado en el articulo 96 de la Ley 633 de 2000, Resolucién Corporativa RE- 01502 2026 -0 la que la derogue,
sustituya o modifique. oy

servidumbre los predlos por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra en caso de que tal
servidumbre se requiera y no se llegare a ninglin acuerdo sefialado en el amculo 2.2.3.2.14.14 del Decreto
1076 de 2015, las partes interesadas deberan acudir a la via Jurlsdlccwnal

ARTICULO NOVENO. INFORMAR a la parte interesada que medlante Resolumon Corporativa con Radicado
N° 112-7296-2017 del 21 de diciembre del 2017, la Corporamon Aprobé El Plan de Ordenacion y Manejo de
La Cuenca Hldrograflca del Rio Negro en la cual se Iocallzakelﬂp_redlo para el cual se otorga Ia presente
usos al interior de la zonificacion amblental del PIan de Ordenamon y Manejo de la Cuenca Hidrogréfica del
Rio Negro en la jurisdiccion de CORNARE. :

ARTICULO DECIMO. ADVERTIR a la parte mteresada que las normas sobre manejo y aprovechamlento de
priman sobre las disposiciones generales estéb.léc‘;’idas en ofro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectlvo Plan.

Paragrafo: El Plan de Ordenacion y Manejo‘dlé‘la Cuenca Hidrogréfica del Rio Negro, constituye norma de
superior jerarquia y determinante ‘ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997

ARTICULO DECIMO PRiMERO Esta concesion contiene la prohibicion de traspaso total o parcial de
condiciones establemdas en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad Ambiental.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto Ley 2811 de

de tasa por’ uso ‘por- aprovechamlento del recurso hidrico, el valor se establecera en la factura que
penodmamente expedlra La Corporacion, de acuerdo a lo establecido al Decreto 1076 de 2015.

Paragrafo. ADVERTIR que, si no se encuentra haciendo uso parcial o total de la concesion, informar a Cornare
mediante oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situacién generadora del hecho, para efectos de
realizar la verificacion respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo
contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este
se efectua teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo.
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ARTICULO DECIMO CUARTO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolucion
daré lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de
2024, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.

ARTICULO DECIMO QUINTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico
de la Subdireccidn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso.

ARTICULO DECIMO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad
KAZURI S.A.S, representada Iegalmente por el sefior CARLOS DICKEN ALBERTO GARCIA IRAGORRI, o

haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 De no ser posible Ia
notificacion personal, se hara en los términos estipulados en el Cddigo de Procedlmlento Adm|n|strat|vo y de
lo Contencioso Administrativo. S, ",

(10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codlgo de Procedlmlento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. " &

ARTICULO DECIMO OCTAVO. ADVERTIR al interesado que no podra hacer uso de la concesion de aguas
superficiales hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuauon administrativa.

Ley 99 de 1993.

A‘ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora-Regional Valles De San Nicolas
Expediente: 056150247310

Proceso: Tramite Ambiental. et
Asunto: Concesmn de aguas supen‘:c:ales

Tecnlco Maria Alejandra Echeverrl

Anexos: Disefios Obra de Captamon
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DISENO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: KAZURI S.A.S. EXPEDIENTE: 056150247310

CAUDAL: |  0,0060|L/seg. FUENTE: La llusién

MUNICIPIO: Rionegro VEREDA: Capiro

CALCULOS

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,0000126 m?
DIAMETRO DEL ORIFICIO (@): [ 4,00lmm  CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): [ 17 Jom

| BROCA @ 5/32"|pulg
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diametro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm).

RECOMENDACIONES

1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2
cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionara a flujo libre. (Ver Imagen) ,

2. Para diametro de orificio menor a tuberia de 1/2 pulgada, se instalara un tapon en esta y se le realizara
perforacidn con broca de acuerdo al didmetro seleccionado en la tabla.

3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de £10%

4. Utilizar proteccidn (granada) en la tuberia de entrada a la obra de control con el fln de evitar el ingreso
de sdlidos a la estructura.

5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de este (RebOse mlnlmo de @ 3").

6. De no acogerse a los disefios de Cornare, el interesado debera aportar sus proplos disenos los cuales
deberan garantizar el caudal otorgado.

7. Se sugiere que el disefio econémico (Baldes) solo se le entregue a Ios caudales menores a 0.1 L/s

8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m.

S _BALDE 20 UTROS
REBOSE A FUENTE 2 /2 A 3 pulg
3 pulg g
= 11
i85 [
/ et na ¢
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¥ BALDE 1: € BAaLDE 2 @177 & 3 pulg
# CAPTACIGN ~~~~~~ N 5 DERIVACION [ —F—
313 o Orificio con salida de tubo
ENTRADS "r:i'L"ANTA OBRA ECONOMICA

Cd=1082

0 = Cddy [2gh

B1/2 A3 pulg X7
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DISENO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: KAZURI S.A.S. EXPEDIENTE: 056150247310
CAUDAL: [ 0,0060|L/seg. FUENTE: La llusién

MUNICIPIO: Rionegro VEREDA: Capiro

CALCULOS

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,0000100 m?
DIAMETRO DEL ORIFICIO (@): [ 3,57]lmm  CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): [ 27  Jom

| BROCA @ 9/64"(pulg
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diametro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm).

RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2
cmy menor a6 cm. EI tubo de control funcionaré a flujo libre. (Ver Imagen)

perforaC|on con broca de acuerdo al didmetro seleccionado en la tabla.
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de £10% “

4. Utilizar proteccion (granada) en la tuberia de entrada a la obra de contro1 con eI fin de evitar el ingreso
de sdlidos a la estructura. St s

5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de este (Rebcse minimo de @ 3").

6. De no acogerse a los disenos de Cornare, el interesado debera aportar sus propios disefios los cuales
deberan garantizar el caudal otorgado. -
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DISENO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: KAZURI S.A.S. EXPEDIENTE: 056150247310
CAUDAL: [ 0,006|L/seg. FUENTE: La llusién

MUNICIPIO: Rionegro VEREDA: Capiro

CALCULOS

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,000008 m2
DIAMETRO DEL ORIFICIO (D): [ 3,24|[mm _ CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): [ 4,00[cm

| 15|Tubo CPVC 1/2 plg (aprox. 14.2mm) |
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y carga sobre el orificio (cm), para obtener Diametro Orificio (mm).

RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) hasta la lamina de
agua en eI rebose. La saIida del orifio de controI funcionara a qujo libre. (Ver Imagen)

perforaC|on con broca de acuerdo al didmetro seIeccmnado
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de £10% “

4. Utilizar proteccion (granada) en la tuberia de entrada a la obra de contro1 con eI fin de evitar el ingreso
de sdlidos a la estructura. St s

5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de este (Rebcse minimo de @ 3").

6. De no acogerse a los disenos de Cornare, el interesado debera aportar sus propios disefios los cuales
deberan garantizar el caudal otorgado. -
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DISENO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: KAZURI S.A.S. EXPEDIENTE: 056150247310

CAUDAL: |  0,0060|L/seg. FUENTE: La llusién

MUNICIPIO: Rionegro VEREDA: Capiro

CALCULOS

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,0000126 m?
DIAMETRO DEL ORIFICIO (@): [ 4,00lmm  CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): [ 17 Jom

| BROCA @ 5/32"|pulg
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diametro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm).

RECOMENDACIONES

1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2
cm y menor a 6 cm. El tubo de control funcionara a flujo libre. (Ver Imagen) ,

2. Para diametro de orificio menor a tuberia de 1/2 pulgada, se instalara un tapon en esta y se le realizara
perforacidn con broca de acuerdo al didmetro seleccionado en la tabla.

3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de £10%

4. Utilizar proteccidn (granada) en la tuberia de entrada a la obra de control con el fln de evitar el ingreso
de sdlidos a la estructura.

5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de este (RebOse mlnlmo de @ 3").

6. De no acogerse a los disefios de Cornare, el interesado debera aportar sus proplos disenos los cuales
deberan garantizar el caudal otorgado.

7. Se sugiere que el disefio econémico (Baldes) solo se le entregue a Ios caudales menores a 0.1 L/s

8. Los baldes se deben anclar en el terreno hasta por lo menos 0.20 m.
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DISENO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: KAZURI S.A.S. EXPEDIENTE: 056150247310
CAUDAL: [ 0,0060|L/seg. FUENTE: La llusién

MUNICIPIO: Rionegro VEREDA: Capiro

CALCULOS

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,0000100 m?
DIAMETRO DEL ORIFICIO (@): [ 3,57]lmm  CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): [ 27  Jom

| BROCA @ 9/64"(pulg
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y Diametro Orificio (mm), para obtener carga sobre el orificio (cm).

RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) y debe ser mayor a 2
cmy menor a6 cm. EI tubo de control funcionaré a flujo libre. (Ver Imagen)

perforaC|on con broca de acuerdo al didmetro seleccionado en la tabla.
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de £10% “

4. Utilizar proteccion (granada) en la tuberia de entrada a la obra de contro1 con eI fin de evitar el ingreso
de sdlidos a la estructura. St s

5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de este (Rebcse minimo de @ 3").

6. De no acogerse a los disenos de Cornare, el interesado debera aportar sus propios disefios los cuales
deberan garantizar el caudal otorgado. -
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DISENO OBRA DE CAPTACION Y CONTROL PARA CAUDALES MENORES DE 1,0 L/s.

INTERESADO: KAZURI S.A.S. EXPEDIENTE: 056150247310
CAUDAL: [ 0,006|L/seg. FUENTE: La llusién

MUNICIPIO: Rionegro VEREDA: Capiro

CALCULOS

COEFICIENTE DE DESCARGA (Cd): 0,82 AREA DEL ORIFICIO (Ao): 0,000008 m2
DIAMETRO DEL ORIFICIO (D): [ 3,24|[mm _ CARGA SOBRE EL ORIFICIO (h): [ 4,00[cm

| 15|Tubo CPVC 1/2 plg (aprox. 14.2mm) |
NOTA: Digitar solamente Caudal (L/s) y carga sobre el orificio (cm), para obtener Diametro Orificio (mm).

RECOMENDACIONES
1. La carga sobre el tubo de control (h) se mide desde la mitad de éste (eje del tubo) hasta la lamina de
agua en eI rebose. La saIida del orifio de controI funcionara a qujo libre. (Ver Imagen)

perforaC|on con broca de acuerdo al didmetro seIeccmnado
3. Realizar ajustes en la obra una vez construida, para que el caudal aforado corresponda al caudal
otorgado con una diferencia de £10% “

4. Utilizar proteccion (granada) en la tuberia de entrada a la obra de contro1 con eI fin de evitar el ingreso
de sdlidos a la estructura. St s

5. La obra debe ser construida en la orilla del cauce y no dentro de este (Rebcse minimo de @ 3").

6. De no acogerse a los disenos de Cornare, el interesado debera aportar sus propios disefios los cuales
deberan garantizar el caudal otorgado. -
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C 0 ﬁﬂff’é ANEXO EVALUACION PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA PRESENTADO EN FORMATOS F-TA-50 y F-TA-84
PARTE |
1. DIAGNOSTICO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE ABASTECIMIENTO.
ITEM DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA AGUAS ARRIBA DE LA CAPTACION
|Nombre Fuente(s) La llusion

Describir el area de
estudio identificada para la El area de influencia corresponde a la vereda Capiro del municipio de Rionegro, en cercania a la fuente hidrica La llusién.
formulacion del PUEAA

0, . H H i 9 0, 0,
\;oe Z:t:;zirentes coberturas Bosque Nativo % Bosque Plantado % Cultivo Permanente % Cultivo Transitorio % Pastos % Otros %

Describir los agroquimicos
mas utilizados y como es
la disposicion de
empaques.
Adicionalmente, informar
si se presentan situaciones
que pongan en riesgo la
calidad del agua

No aplica para PUEAA Simplificado.

Actividades  productivas

sobresalientes (hatos S,
|lecheros, avicolas, No aplica para PUEAA Simplificado.
porcicolas, industrias, -

flores, agricultura, etc.).

Cantidad de  metros
llineales en aislamiento
para la proteccion de la
fuente (cercos, barreras
vivas, etc.).

Manejo de  residuos
solidos en el area de
interés (describir si hay
recoleccion, centros de
acopio o tratamiento

|individual).
[Nimero 'y  tipo de
vertimientos directos

identificados en el area de
estudio definida

linformar si en época de
bajas precipitaciones, se
presentan dificultades para
el abastecimiento  del
sistema

/"'Né):a'p_lica para PUEAA Simplificado.

Informar si en época de
altas precipitaciones se
han presentado
avalanchas, avenidas
torrenciales o procesos
erosivos que impidan el
abastecimiento del sistema

No aplica para PUEAA Simplificado.

Relacionar si cuentan con
fuentes alternas de
abastecimiento

No aplica para PUEAA Simplificado.

Indicar si se hace
aprovechamiento de aguas

lluvias (proceso de No aplica para PUEAA Simplificado.

recoleccion, volumen
almacenado y usos dados
al agua)

Especifique si se hace
retso del agua, en caso de
|hacerlo describir
detalladamente el proceso

No aplica para PUEAA Simplificado.

NS

2. REPORTE DE INFORMACION DE OFERTA{CAUDAL EN LiS.):

Fuente Superficial 1.

Caudal promedio de la fuente de captacion ) [ 0,709 | Lis No aplica para PUEAA Simplificado
Aforo Puntual | 0,709 | L/s Método Volumétrico Se usan datos tomados por la Corporacion
Fecha de Aforo 12/08/2026 Estado del tiempo Epoca seca, sin lluvias recientes
3. DIAGNOSTICO LINEA BASE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA.
VARIABLE DEL 4
DIAGNOSTICO DESCRIPCION
CAPTACION (Tipo obra
para captar y controlar el No aplica para PUEAA Simplificado.
caudal otorgado).
DESARENADOR
(Dimensiones, sistema de No aplica para PUEAA Simplificado.

control de flujo y estado).

ALMACENAMIENTO
(Especificar volumen,
sistema de control de flujo
y estado).

No aplica para PUEAA Simplificado.

Vigente desde:
03/05/2019
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DESCRIBIR EL METODO
DE MEDICION DE CAUDAL
CAPTADO (Detallar tipo de
equipo, especificaciones
técnicas, fecha de
instalacion, fecha de tltima
calibracion ylo
mantenimiento y
frecuencia de registros).
Detallar el sistema para
cada fuente concesionada

No aplica para PUEAA Simplificado.

[DESCRIBIR ST SE CUENTA|
CON MEDICION POR
PROCESOS

(Detallar tipo de equipo,
especificaciones técnicas,
fecha de instalacion, fecha
de ultima calibracion ylo
Imantenimiento y
frecuencia de registros).

Solo aplica si tiene separado

No aplica para PUEAA Simplificado.

Dispositivos de  bajo
consumo instalados.

No aplica para PUEAA Simplificado.

Indique el numero de
horas de operacion por dia
y el numero de dias
laborados al mes

No aplica para PUEAA Simplificado.

4. DETERMINACION DE LOS CONSUMOS Y PERDIDAS:

4.1, DESCRIPCION DEL CONSUMO DOMESTICO

DESCRIPCION DE PERSONAL

Modulo de Consumo

|N° EMPLEADOS AREA ADMINISTRATIVA

|Ne EMPLEADOS TURNO.1

NA

4.2. DETERMINACION DE CONSUMOS.

4.2.1. SISTEMA DE MEDICION

i (2

|MES:

Pecuaria (Avicola, Porcicola y
Ganaderia)

Agroindustrial (Floricultura,
Frutales y otros)

CONSUMO TOTAL MENSUAL-POR SECTOR (M)

Centros de Faenado

Otros (Industrial y/o
Manufactura)

Olo|Nlo|g| | WIN| =

-
o

-
=

12

|MES: Describir la unidad de tiempo de
referencia

1 30
2 ST e, 30
3 30
4 30
5 30
6 30
7 30
8 30
9 30
0 | o 30
11 o 30
12 R 30
4.3. MODULOS DE CONSUMO '
MODULOS DE CONSUMO
PERIODO REPORTADO: < Pecuaria (Avicola, Porcicolay |  Agroindustrial (Floricultura, . Otros (Industrial ylo
T I Piscicola Centros de Faenado
. Ganaderia) Frutales y otros) Manufactura)
L/Cab-dia (Porcinos)
L/Seg-Ha L/Ton-Mes
Estimado anual L/anm-dia L/Cab-dia (Bovinos) L/Unidad de Producto-Mes
2 i
LM"-Dia LiAlevino-Mes L/Cab-dia (Equinos)
4.4, DETERMINACION DE LAS PERDIDAS DEL SISTEMA
Caudal Captado (M*/mes) 30
Caudal Aprovechado (M*/mes) 24
Pérdidas Totales (%) 20%
PARTE Il

FORMULACION PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PUEAA- PERIODO 2026 - 2036

1. METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS Y CONSUMOS

1.1 REDUCCION DE PERDIDAS: No aplica para PUEAA simplificado

Intranet Corporativa /Mision

ridad

Tramites
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META DE REDUCCION DE PERDIDAS

PERIODO DE VIGENCIA

Pecuaria (Avicola, Porcicola y
Ganaderia)

Agroindustrial (Flor

Frutales y otros)

icultura, Piscicola

Centros de Faenado

Otros (Manufactura)

Lis %

Lis

% Lis %

Lis

% Lis %

ANO 1:

ANO 2:

ANO 3:

ANO 4:

ANO 5:

ANO 6:

ANO 7:

ANO 8:

ANO 9:

ANO 10:

1.2. REDUCCION DE CONSUMOS: No aplica para PUEAA simplificado

META DE REDUCCION DE CONSUMOS

PERIODO DE VIGENCIA

Pecuaria (Avicola, Porcicola y
Ganaderia)

Agroindustrial (Flori

Frutales y otros)

icultura, Piscicola

Centros de Faenado

Otros (Manufactura)

Ils %

IIs

% II's %

% II's %

ANO 1:

ANO 2:

ANO 3:

ANO 4:

ANO 5:

ANO 6:

ANO 7:

ANO 8:

ANO 9:

ANO 10:

2. PLAN DE INVERSION:

ACTIVIDADES

Cuantificacion de las Actividades para la construccion de: los i

ndicadores de seguimiento

ANO 1 ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 7

ANO 8 ANO 9 ANO 10

# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O
REPONER (Unidad)

" ,/ANO‘.G’

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O
REPONER (Unidad)

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE
BAJO CONSUMO (Unidad)

|MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
OBRAS DE CAPTACION (Unidad)

# DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A
IMPLEMENTAR (Unidad)

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS
APROVECHADA (M3)

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ANO 1

ANO 5 ANO 6

ANO 10

$ $

i s s

# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O
REPONER (Unidad)

$2.500.000

# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O
REPONER (Unidad)

$ 240.000

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE
BAJO CONSUMO (Unidad)

$2.000.000.

$ 2

000.000 $ 2.000.000

$ 2.000.000

|MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE
OBRAS DE CAPTACION (Unidad)

$1.000.000

“. % .1.000.000

$ 1.000.000

$1.000.000

$1.000.000

# DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A
IMPLEMENTAR (Unidad)

VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS
APROVECHADA (M3)

3. INDICADORES:

Indicador Actividad 1.

(N.° de macromedidores instalados o repuestos / N.° de macromedidores programados) x 100

Indicador Actividad 2.

(N.° de micromedidores instalados o repuestos / N.° de micromedidores programados) x 100

Indicador Actividad 3.

(N.° de tecnologias de bajo consumo implementadas / N.° de tecnologias programadas) x 100

Indicador Actividad 4.

(N.° de obras de captacién mejoradas y/o adecuadas / N.° de obras programadas) x 100

Indicador Actividad 5.

(N.° de sistemas de almacenamiento implementados / N.° de sistemas programados) x 100

Indicador Actividad 6.

(Volumen de aguas lluvias aprovechado / Volumen de aguas lluvias programado) x 100

AHORRO DEL AGUA - PUEAA -

COMPONENTES DEL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y

CUMPLIMIENTO DE INFORMACION DE REFERENCIA

Sl

NO

PARCIALMENTE

ITEMS OBLIGATORIOS PARA
APROBACION

OBSERVACIONES

ABASTECIMIENTO

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA(S) FUENTE(S) DE

No aplica para PUEAA simplificado

REPORTE DE INFORMACION DE OFERTA

Si bien no se presenta aforo, se reporta el dato
conocido por la Corporacion

DISTRIBUCION DEL AGUA

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y

No aplica para PUEAA simplificado

DETERMINACION
ESTIMADOS)

DE  CONSUMOS

(MEDIDOS

(o]

Se estiman consumos de 30m3 / mes equivalente a

0,01L/s

Intranet Corporativa idad

Tramites
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DETERMINACION DE PERDIDAS (MEDIDAS O ESTIMADAS) X X Se estiman pérdidas del 20%
|MODULOS DE CONSUMO X No aplica para PUEAA simplificado
|META DE REDUCCION DE PERDIDAS X X No aplica para PUEAA simplificado
|META DE REDUCCION DE CONSUMOS X X No aplica para PUEAA simplificado
) Cuantificacion Actividades X X Se propone realizar 6 actividades a lo largo de la
PLAN DE INVERSION vigencia de la concesion y se estiman los valores a
Costos de las Actividades X X invertir en su ejecucion
|iNpicADORES X X Se glaboran los |nd|lc’adoresldle cumplimiento a
partir de la informacion suministrada
RESUMEN PUEAA
CONSUMOS L/s: 0,0116
PERDIDAS TOTALES %: 20%
META DE REDUCCION DE PERDIDAS Lis: 0 %: 0
META DE REDUCCION DE CONSUMOS L/s: 0 %: 0
CANTIDAD TOTAL PARA EL INVERSION TOTAL PARA EL
ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODO PERIODO . . INDICADOR
# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O REPONER (N.° de matrornedidores instalados o repuestos / N.° de macromedidores programados)
; 1 2.500.000 Y, .
(Unidad) - x 100
o ) — - - S - -
# DE MICROMEDIDORES A INSTALAR O REPONER (Unidad) 1 2 40_000,,(’5‘!.' dglr‘r][ct(}medldores instalados o repuef(t)c())s /' N.° de micromedidores programados) x
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE BAJO CONSUMO P .| (N:2,de tetnologias de bajo consumo implementadas / N.° de tecnologias programadas)
) 4 80Q0.000 [,
(Unidad) T : x 100
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE OBRAS DE v . -*"a.‘" " . o
CAPTACION (Unidad) 5 .--—5,’(300,99’(‘)' (N, de obras de captacion mejoradas y/o adecuadas / N.° de obras programadas) x 100
# DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR 9 : | (N.° de sistemas de almacenamiento implementados / N.° de sistemas programados) x
(Unidad) y 100
VOLUMEN DE AGUAS LLUVIAS APROVECHADA (M3) 50 -

(Volumen de aguas lluvias aprovechado / Volumen de aguas lluvias programado) x 100
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